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Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Holm Vandvasrk Rapportnr.: AR-13-CA-00093835-01
Brushgjvej 12 Batchnr.: EUDKVE-00093835
6430 Nordbor_g Kunde nr. CA0004614
g gon sl Modt. dato:  08.07.2013
Analyserapport
Prevested: Holm Vandvaerk Vandvaerket - V20000800 / 4523000800
Prevetype: Drikkevand - Normalkontrol + uorg. sporstoffer
Preveudtagning: 08.07.2013 kl.11:18
Provetager: Eurofins Miljg A/S USB
Analyseperiode: 08.07.2013 - 12.07.2013
Pravemarke: Afgang Vandvasrk
Lab prevenr: 09383501 Enhed Kravvaerdier** DL. Metode Um
Min. Max. (%)
Mikrobiologi
Coliforme bakt. 37°C <1 MPN/100 mi i.m. 1 IDEXX-Colilert
Escherichia coli <1 MPN/100 mi im. 1 IDEXX-Colilert
Kimtal ved 22 °C <1 CFU/mi 50 1 1806222:2002
Kimtal ved 37 °C 2 CFU/ml 5 1 1806222:2002
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.014 mg/l 0.05 0.006 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit <0.005 mgl 0.01 0.005 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 18  mgl 50 0.5 SM17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Chlorid 49 mg/l 250 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.26 mg/! 1.5 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Metaller
Arsen (As) 0.12 ug/l 5 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Bor (B) 58 ug/l 1000 1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cobolt (Co) <0.04 Mg/l 5 0.04 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) <0.01 mg/l 0.1 0.01 SM 3120 ICP/OES 30
Mangan (Mn) <0.005 mgl 0.02 0.005 SM 3120 ICP/OES 30
Nikkel (Ni) 0.59 Mg/l 20 0.03 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Organiske samleparamtre
NVOC, ikke flygt.org.carbon 43! mg/ 4 0.1 DS/EN 1484 12
Oplysninger fra prevetager
Prevens klarhed Klar * Visuel
Prgvens farve Farvelgs * Visuel
Prevens lugt Ingen * Organolep
Prevens smag Normal * Organolep
Vandtemperatur 107 °C DS 2250
pH 79 pH 7 8.5 DS 287
Ledningsevne 67 mS/m 0.1 DS/EN 27888

Resultater mzerket | overholder ikke kravveaerdierne i Miljgministeriets bekendgerelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Tegnforklaring:
<: mindre end
> starre end

") Ikke omfattet af akkrediteringen
ip.: ikke pavist

#. ingen parametre er pavist
DL.: Detektionsgraense

Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, sggeord: Maleusikkerhed.
**): Miljigministeriets bekendgerelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

i.m.:  ikke malelig

Prevningsresultaterne gaelder udelukkende for de(n) undersegte prave(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Att.: Egon Mai Modt. dato:  08.07.2013
Analyserapport
Provested: Holm Vandvaerk Vandvaerket - V20000800 / 4523000800
Prevetype: Drikkevand - Normalkontrol + uorg. sporstoffer
Preveudtagning: 08.07.2013 kI.11:18
Pravetager: Eurofins Miljg A/S USB
Analyseperiode: 08.07.2013 - 12.07.2013
Provemasrke: Afgang Vandvaerk
Lab prevenr: 09383501 Enhed Kravvardier** DL. Metode Um
Min. Max. (%)
Kopi til: e
Holm Vandvaerk, Varslings kontakt Holm Vandvaerk, Brushajvej 12, 6430 Nordborg
Senderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Miljgadelingen, Radhustorvet 10, 6400 Senderborg
Senderborg Kommune, Susanna Esbensen, Radhustorvet 10, 6400 Senderborg
12.07.2013
/) / ,
Kundecenter HI—HE : ?:/f{;é” /
Tel 70224256 Annette Vendel
Rentvand@eurofins.dk Kunderadgiver
Teanforklaring:
< mindre end ") Ikke omfattet af akkrediteringen
> starre end i.p..  Ikke pavist
#. ingen parametre er pavist i.m.. ikke malelig
DL.. Detektionsgrense
Um (%): Den ekspanderede maleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i gvrigt www.eurofins.dk, sggeord: Maleusikkerhed. Side 2 af 2

**): Miljgministeriets bekendggrelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.
Prevningsresuitaterne gaider udeiukkende for de(n) undersegte prave(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



